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[bookmark: _Toc40695708]PREDSTAVITEV OBNOVITVENIH DEL VZDRŽEVANJA NAPRAV ZA HLAJENJE, OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE DEM
[bookmark: _Toc40695709]Uvod
V podjetju Dravske elektrarne Maribor v namen hlajenja, ogrevanja in prezračevanja poslovno-tehnoloških prostorov uporabljamo različne tipe naprav. Naprave so nameščene vzdolž celotne dravske doline oz. na različnih lokacijah, kjer se nahajajo proizvodni objekti podjetja DEM.
Zaradi nemotenega in pravilnega delovanja vseh sistemov ogrevanja, hlajenja in prezračevanja poslovno-tehnoloških prostorov, je potrebno prej navedene naprave strokovno in periodično vzdrževati.
Predmet tega razpisa oz. javnega naročila je izvedba vzdrževalnih del na napravah za hlajenje, ogrevanje in prezračevanje na objektih naročnika (Dravske elektrarne Maribor).
[bookmark: _Toc40695710][bookmark: _GoBack]OPIS OBSTOJEČEGA STANJA
Naprave za hlajenje, ogrevanje in prezračevanje poslovno-tehnoloških prostorov so bile do sedaj vzdrževane po navodilih proizvajalca naprav s strani pooblaščenih servisov za določene tipe naprav.
V podjetju Dravske elektrarne Maribor v namen hlajenja, ogrevanja in prezračevanja poslovno-tehnoloških prostorov uporabljamo različne tipe naprav kot so:

· toplotne črpalke 
· SPLIT sistemi
· hladilni agregati 
· klimati
· sobni ventilatorski konvektorji
· parni vlažilci
· centralno nadzorni sistem (CNS)

V naslednjih alinejah (alineja od 2.1. do 2.7.) bomo podali le splošen opis prej navedenih naprav. V nadaljevanju pa so natančno definirani tipi naprav, proizvajalci, lokacija in periodika vzdrževanja.
[bookmark: _Toc40695711]Toplotne črpalke 
V namen priprave grelno-hladilne energije za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje uporabljamo v podjetju DEM toplotne črpalke (sistem voda-voda) dveh različnih proizvajalcev. V dveh objektih na lokaciji Obrežna 170 (dve poslovni stavbi) imamo nameščenih 5 kos. toplotnih črpalke skupne hladilne moči cca. 600 kW in grelne moči 500 kW in lokaciji HE Fala eno toplotno črpalko toplotne moči 112 kW katera se uporablja izključno samo v procesu ogrevanja.

Za ogrevanje oz. hlajenje arhivskih prostorov imamo kot del prezračevalnega sistema nameščeno reverzibilno toplotno črpalko Daikin (zrak-zrak).
[bookmark: _Toc40695712]Split sistemi
Na posameznih lokacijah, kjer ni izvedena centralna priprava grelno-hladilne energije za ogrevanje in hlajenje imamo nameščene SPLIT sisteme. V nadaljevanju bomo opredelili SPLIT sistem kot sistem sestavljen iz notranje in zunanje enote.
[bookmark: _Toc40695713]Sobni ventilatorski konvektorji
Za vpih hladnega ali toplega zraka v prostore so nameščeni parapetni, talni in stropni ventilatorski konvektorji različnih moči. Sobni ventilatorski konvektorji so v večini primerov izvedeni v štiri cevni izvedbi z dvema registroma (hladni in topel).
Na lokaciji HE Fala konvektorji služijo izključno samo za ogrevanje prostorov (dvo cevni sistem)
[bookmark: _Toc40695714]Hladilni agregati
Hladilni agregati so nameščeni v visoko varnih sistemskih prostorih. Zaradi pomembnosti delovanja nameščenih naprav v visoko varnem prostoru imamo v njem nameščene podvojene hladilne agregate (redundanca hladilnih agregatov).
Hladen zrak se vpihuje pod dvojna tla in se preko računalniške opreme, ki jo hladi, segreva in zajema v toplem stropnem koridorju. Hladilni agregati so od proizvajalca Uniflair (model Leonardo in Amico).
Za hlajenje računalniških vozlišč se uporabljajo hladilni agregati proizvajalca Hidria.
[bookmark: _Toc40695715]Klimati
Za izmenjavo zraka v poslovnih prostorih, arhivu in dispečeriji itd. se uporabljajo klimati proizvajalca Menerga in Hidria. Nameščeni klimati imajo različno kapaciteto izmenjave zraka. Klimati so izvedeni kot sistem regeneracijskega ali rekuperacijskega vračanja odpadne toplote.
[bookmark: _Toc40695716]Parni vlažilci
Parni vlažilci služijo za vlaženje zraka, ki ga vpihujemo v prostore. Parni vlažilci so neposredno vezani na klimate tako, da glede na kapaciteto klimata imamo pogojeno tudi kapaciteto vlažilcev. Nameščeni so vlažilci proizvajalca Carrel in Nordmann
[bookmark: _Toc40695717]Centralno nadzorni sistem
Za krmiljenje in nadzor delovanja sistema ogrevanja, hlajenja in prezračevanja imamo v sistemu skupne priprave grelne in hladilne energije nameščen centralno nadzorni sistem (CNS).
[bookmark: _Toc40695718]OBSEG VZDRŽEVALNIH DEL NA NAPRAVAH ZA HLAJENJE, OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE NA OBJEKTIH NAROČNIKA
Izvajalec del bo moral spodaj naveden obseg del za posamezen sklop izvesti na napravah za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje v teku enega koledarskega leta.
Če se bodo ob izvedbi letnih vzdrževalnih pregledov pojavila nepredvidena dela, ki jih bo za nemoteno in zanesljivo obratovanje naprave potrebno takoj izvesti, niso pa zajeta v popisih del iz tega razpisa, bo izbrani Izvajalec ta dela moral izvesti v z Naročnikom dogovorjenem času. Obračun teh del bo po dejansko opravljenih urah z upoštevanem urne postavke za serviserja iz liste cen in po dejansko porabljenih količinah potrošnega materiala.
[bookmark: _Toc40695719]TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
Izvajalec del mora naročniku ob vsakem letnem pregledu ali intervenciji predložiti zapisnik o opravljenem delu. Prav tako mora izvajalec del voditi evidenco o opravljenih storitvah na posameznih napravah.
[bookmark: _Toc40695720]RAZDELITEV NAPRAVA NA PROIZVAJALCE
Naprave za hlajenje, ogrevanje in prezračevanje na objektih naročnika bomo razdelili glede na proizvajalca opreme.

Delitev glede na proizvajalca opreme je naslednja:

· Panasonic
· Daikin
· Uniflair
· Menerga
· Ciat
· Hidria
· Mariani
· FeniksPro
· Aermec
· Carel
· Nordmann
· Weger
· Termotehnika
· Systemair
· Carrier



[bookmark: _Toc40695721]RAZDELITEV NAPRAV NA SKLOPE
Naprave za hlajenje, ogrevanje in prezračevanje na objektih naročnika bomo glede na proizvajalca opreme razdelili v posamezne sklope in sicer:

	Sklop 1
	· Naprave Panasonic 
· Naprave Daikin 
· Naprave Uniflair
· Naprave Ciat
· Naprave Mariani
· Naprave Carel
· Naprave Nordmann
· Naprave Weger
· Naprave Termotehnika
· Naprave Hidria 
· Naprave Aermec
· Naprave Carrier
· Naprave Systemair

	Sklop 2
	· Naprave Menerga in CNS Menerga

	Sklop 3
	· CNS FeniksPro


[bookmark: _Toc40695722]OBSEG VZDRŽEVALNIH DEL NA NAPRAVAH PROIZVAJALCA PANASONIC
[bookmark: _Toc40695723]Obseg vzdrževalnih del na SPLIT sistemih proizvajalca Panasonic
V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževalnih del na SPLIT sistemih proizvajalca Panasonic. 

Zaradi boljše preglednosti bomo v tej točki SPLIT sisteme proizvajalca Panasonic razvrstili glede na lokacijo oz. nahajališče SPLIT sisteme.

Za vse spodaj navedene naprave, ne glede na lokacijo ali moč naprave je potrebno pri vzdrževalnem pregledu SPLIT sistema opraviti:

· letni vzdrževalni pregled
[bookmark: _Toc40695724]Letni vzdrževalni pregled za SPLIT sisteme 
Letni vzdrževalni pregled zajema najmanj naslednje aktivnosti:

· pregled delovanja klimatske naprave
· pregled delovanja kompresorja
· čiščenje filtrov
· dezinfekcijo naprave in filtrov
· kontrola napolnjenosti klimatske naprave s hladilnim sredstvom 
· pregled delovanja ventilatorjev
· čiščenje kondenzatorske enote
· kontrola vseh spojev izdaja potrdila o pregledu tesnosti v koliko naprava vsebuje več kot 3 kg plina
[bookmark: _Toc40695725]Periodika izvajanja letnih vzdrževalnih pregledov na SPLIT sistemih
Periodika izvajanja letnih vzdrževalnih pregledov na SPLIT sistemih se izvaja:
· 1x letno (pred pričetkom hladilne sezone).
[bookmark: _Toc40695726]Razvrstitev naprav glede na lokacijo 
HE Dravograd
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Mesto vgradnje
	Leto dobave

	1
	PANASONIC
	CS-CU 2403 KE
	Pisarna
	1997

	2
	PANASONIC
	CS-CU E 21 KES
	TK prostor
	2006

	3
	PANASONIC
	CS-CU E 21 JKE
	Stikalnica
	2011



HE Vuzenica
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Mesto vgradnje
	Leto dobave

	1
	PANASONIC
	CS – M903 KE
	Pisarna
	1995

	2
	PANASONIC
	CS – M903 KE
	Pisarna
	1995

	3
	PANASONIC
	CS-C73 KE
	Pisarna
	1999

	4
	PANASONIC
	CS-C73 KE
	Pisarna
	1999

	5
	PANASONIC
	CS-C90 KE
	Pisarna
	1999

	6
	PANASONIC
	CS-C90 KE
	Pisarna
	1999

	7
	PANASONIC
	CS-CU RE 12 LKE
	Pisarna
	2011

	8
	PANASONIC
	CS-CU RE 18 LKE
	K. soba
	2010



HE Vuhred
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Mesto vgradnje
	Leto dobave

	1
	PANASONIC
	CS-CU RE12 PKE
	Stikalnica
	2013

	2
	PANASONIC
	CS-CU 60 P E5
	Stikalnica
	2013

	3
	PANASONIC
	CS-CU C 93 KE
	Pisarna
	1998

	4
	PANASONIC
	CS-CU CW1202 FE
	Pisarna
	1994

	5
	PANASONIC
	CS-CU 903 KE
	
	1994

	6
	PANASONIC
	CS-CU E 12 JKE
	Pisarna
	2011

	7
	PANASONIC
	CS-CU RE 18 JKX
	TK prostor
	2009

	8
	PANASONIC
	CS-CU RE 18 JKX
	TK prostor
	2009





HE Ožbalt
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Mesto vgradnje
	Leto dobave

	1
	PANASONIC
	CS-CU C 73 KE
	Pisarna
	1999

	2
	PANASONIC
	CS-CU RE 18 QKE
	Stikalnica
	1995

	3
	PANASONIC
	CS-CU E 9 JKE
	Pisarna
	2010

	4
	PANASONIC
	CS-CU E 12 JKE
	Pisarna
	2011



HE Fala
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Mesto vgradnje
	Leto dobave

	1
	PANASONIC
	CS-CU E 12 LKE
	Muzej
	2010

	2
	PANASONIC
	CS-CU E 15 DTE
	Up. prostor
	2010

	3
	PANASONIC
	CS-CU E 21 LKE
	Ko. pr
	2010

	4
	PANASONIC
	CS-CU PW 18 GKX
	Jedilnica
	2012



HE Mariborski otok
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Mesto vgradnje
	Leto dobave

	1
	PANASONIC
	CS-CU E 21 KES
	TK prostor
	2006

	2
	PANASONIC
	CS-CU E 21 KES
	Stikalnica
	2006

	3
	PANASONIC
	CS-CU E 21 JKX
	TK prostor
	2010

	4
	PANASONIC
	CS-CU C 73 KE
	Pisarna
	

	5
	PANASONIC
	CS-CU C 90 KE
	Pisarna
	1997

	6
	PANASONIC
	CS-CU C 70 KE
	Pisarna
	1997

	7
	PANASONIC
	CS-CU C 70 KE
	Pisarna
	1997

	8
	PANASONIC
	CS-CU C 1873 KE
	Pisarna
	1998

	9
	PANASONIC
	CS-CU E 9 JKE
	Pisarna
	2009

	10
	PANASONIC
	CS-CU V 9 CKP
	Pisarna
	2004

	11
	PANASONIC
	CS-CU V 9 CKP
	Pisarna
	2004

	12
	PANASONIC
	CS-CU V 9 CKP
	Pisarna
	2004

	13
	PANASONIC
	CS-CU V 9 CKP
	Pisarna
	2004

	14
	PANASONIC
	CS-CU V 9 CKP
	Pisarna
	2004

	15
	PANASONIC
	CS-CU V 9 CKP
	Pisarna
	2004

	16
	PANASONIC
	CS-CU-RE 12 JKX
	
	2012



Center vodenja, Obrežna 170
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Mesto vgradnje
	Leto dobave

	1
	PANASONIC
	CS-CU C 60 KE
	Pisarna
	1997

	3
	PANASONIC
	CS-CU C 60 KE
	Pisarna
	1997

	4
	PANASONIC
	CS-CU C 60 KE
	Pisarna
	1997

	5
	PANASONIC
	CS-CU RE 9 PKE
	Sončna elektrarna
	2016

	6
	PANASONIC
	CS-CU F 18 DB
	Arhiv
	2010

	7
	PANASONIC
	CS-CU E 18 HKE
	Dispečerji
	2008

	8
	PANASONIC
	CS-CU E 18 HKE
	Dispečerji
	2008

	9
	PANASONIC
	TRIOCS 70C70 KE
	
	

	10
	PANASONIC
	TRIOCS 70C70 KE
	
	



Hangar – poslovni del, Obrežna 170
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Mesto vgradnje
	Leto dobave

	1
	PANASONIC
	CS-CU E 9 CKP
	Pisarna
	2003

	2
	PANASONIC
	CS-CU E 9 CKP
	Pisarna
	2003

	3
	PANASONIC
	CS-CU E 9 CKP
	Pisarna
	2003

	4
	PANASONIC
	CS-CU E 9 CKP
	Pisarna
	2003

	5
	PANASONIC
	CS-CU E 9 CKP
	Pisarna
	2003

	6
	PANASONIC
	CS-CU E 9 CKP
	Pisarna
	2003

	7
	PANASONIC
	CS-CU E 9 CKP
	Pisarna
	2003

	8
	PANASONIC
	CS-CU E 9 CKP
	Pisarna
	2003

	9
	PANASONIC
	CS-CU E 9 CKP
	Pisarna
	2003

	10
	PANASONIC
	CS-CU E 9 CKP
	Pisarna
	2003

	11
	PANASONIC
	CS-CU E 9 CKP
	Pisarna
	2003

	12
	PANASONIC
	CS-CU E 9 CKP
	Pisarna
	2003

	13
	PANASONIC
	CS-CU E 12 CKP
	Pisarna
	2003

	14
	PANASONIC
	CS-CU E 12 CKP
	Pisarna
	2003

	15
	PANASONIC
	CS-CU E 15 CKP
	Pisarna
	2003

	16
	PANASONIC
	CS-CU E 15 CKP
	Pisarna
	2003



HE Zlatoličje
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Mesto vgradnje
	Leto dobave

	1
	PANASONIC
	C 123 KE
	El. delavnica
	2000

	2
	PANASONIC
	CS-CU 2403 KE
	Pisarna
	1998

	3
	PANASONIC
	C93 KE
	Pisarna
	1999

	4
	PANASONIC
	C93 KE
	Pisarna
	1999

	5
	PANASONIC
	C93 KE
	Pisarna
	1999

	6
	PANASONIC
	C93 KE
	Pisarna
	1999

	7
	PANASONIC
	C93 KE
	Pisarna
	1999

	8
	PANASONIC
	C93 KE
	Pisarna
	1999

	9
	PANASONIC
	C93 KE
	Pisarna
	1999

	10
	PANASONIC
	C93 KE
	Pisarna
	1999

	11
	PANASONIC
	C93 KE
	Pisarna
	1999

	12
	PANASONIC
	CS-CU RE 21 JKX
	Stikalnica
	2009

	13
	PANASONIC
	CS-CU PW 18GKX
	Vratarnica
	2001



HE Formin
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Mesto vgradnje
	Leto dobave

	1
	PANASONIC
	CS-CU E21 KES
	Prostor s. elekt
	2006

	2
	PANASONIC
	CS-CU E21 KES
	TK prostor
	2006

	3
	PANASONIC
	CS-CU C 93 KE
	Pisarna
	2000

	4
	PANASONIC
	CS-CU C 93 KE
	Pisarna
	1999

	5
	PANASONIC
	CS-CU C 75 KE
	jedilnica
	2002



Jez Melje
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Mesto vgradnje
	Leto dobave

	1
	PANASONIC
	CS-CU RE 12 LKE
	TK prostor
	2010



Jez Markovci
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Mesto vgradnje
	Leto dobave

	1
	PANASONIC
	CS-CU E 18 KES
	
	2010


[bookmark: _Toc40695727]OBSEG VZDRŽEVALNIH DEL NA NAPRAVAH PROIZVAJALCA DAIKIN
[bookmark: _Toc40695728]Obseg vzdrževalnih del na SPLIT sistemih proizvajalca Daikin
V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževalnih del na SPLIT sistemih proizvajalca Daikin. 

Zaradi boljše preglednosti bomo v tej točki SPLIT sisteme proizvajalca Daikin razvrstili glede na lokacijo oz. nahajališče SPLIT sisteme.

Za vse spodaj navedene naprave, ne glede na lokacijo ali moč naprave je potrebno pri vzdrževalnem pregledu SPLIT sistema opraviti:

· letni vzdrževalni pregled
[bookmark: _Toc40695729]Letni vzdrževalni pregled za SPLIT sisteme 
Letni vzdrževalni pregled zajema najmanj naslednje aktivnosti:

· pregled delovanja klimatske naprave
· pregled delovanja kompresorja
· čiščenje filtrov
· dezinfekcijo naprave in filtrov
· kontrola napolnjenosti klimatske naprave s hladilnim sredstvom 
· pregled delovanja ventilatorjev
· čiščenje kondenzatorske enote
· kontrola vseh spojev izdaja potrdila o pregledu tesnosti v koliko naprava vsebuje več kot 3 kg plina
[bookmark: _Toc40695730]Periodika izvajanja letnih vzdrževalnih pregledov na SPLIT sistemih
Periodika izvajanja letnih vzdrževalnih pregledov na SPLIT sistemih se izvaja:
· 1x letno (pred pričetkom hladilne sezone).
[bookmark: _Toc40695731]Razvrstitev naprav glede na lokacijo 
HE Dravograd
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Mesto vgradnje
	Leto dobave

	1
	DAIKIN
	FAQ 100B
	TK prostor 1
	2008

	2
	DAIKIN 
	RXB35C2V1B
	TK prostor 2
	



HE Vuzenica
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Mesto vgradnje
	Leto dobave

	1
	DAIKIN
	AN25AV1B
	Strojnica 2 
	2001

	2
	DAIKIN
	FTYN CV MB 9
	Stikalnica
	2005

	3
	DAIKIN
	FTKS 26C
	Pisarna ag. 1
	2007

	4
	DAIKIN
	FTKS 25C
	Strojnica 1
	2007

	5
	DAIKIN
	RXS71F8 
	TK 
	(2017)

	6
	DAIKIN
	FTXP50/RXP50 
	Komandna hišica
	(2018)

	7
	DAIKIN
	RXB35C2V1B 
	Strojnica 3
	(2017)



HE Ožbalt
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Mesto vgradnje
	Leto dobave

	1
	DAIKIN
	RKH+FTKS 25
	Vratarnica
	2005

	2
	DAIKIN
	RKH+FTKS 35
	TK prostor
	2005



HE Fala
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Mesto vgradnje
	Leto dobave

	1
	DAIKIN
	RKS 71B+ FTKS 71B
	Stikalnica
	2005

	2
	DAIKIN
	RKS 71B+ FTKS 71B
	Stikalnica
	2005

	3
	DAIKIN
	RKH+FTKS 25
	
	

	4
	DAIKIN
	RXM35M 
	
	2016

	5
	DAIKIN
	EWAQ011AC 
	
	2017



HE Mariborski otok
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Mesto vgradnje
	Leto dobave

	1
	DAIKIN
	FTXP50/RXP50 
	TK
	2018

	2
	DAIKIN
	FTXP50/RXP50
	TK
	2018

	3
	DAIKIN
	FTXP50/RXP50
	Stikalnica
	2019






Visoko varni sistemski prostor Mariborski otok
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Mesto vgradnje
	Leto dobave

	1
	DAIKIN
	
	Aku. prostor
	2010

	2
	DAIKIN
	
	VVSP
	2010



Center vodenja, Obrežna 170
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Mesto vgradnje
	Leto dobave

	1
	DAIKIN
	RZQG125L7Y1B
	Presmerniki in usmerniki K15
	2013

	2
	DAIKIN
	FAQ 100B
	Nadzorni center zaščt. sist
	2008

	3
	DAIKIN
	FTKS 71F
	Screen prostor
	2008

	4
	DAIKIN
	FTXP35L/RX35L 
	TK
	2018

	5
	DAIKIN
	FTXP71/RXP71 
	Screen prostor
	2019



HE Zlatoličje
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Mesto vgradnje
	Leto dobave

	1
	DAIKIN
	FTKS 71F
	AKU prostor
	2009

	2
	DAIKIN
	FTKS 71F
	TK prostor
	2007

	3
	DAIKIN
	FTXM35M
	Kuhinja strojnica
	



HE Formin
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Mesto vgradnje
	Leto dobave

	1
	DAIKIN
	FTYN50
	Stikalnica
	2008

	2
	DAIKIN
	FTYN50
	Stikalnica
	2008

	3
	DAIKIN
	FTXF60/RXF60 
	Sončna elektrarna
	2019

	4
	DAIKIN
	FTXP71/RXP71 
	TK
	2019



Jez Melje
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Mesto vgradnje
	Leto dobave

	1
	DAIKIN
	FTXF50/RXF50 
	Komandni prostor
	2019

	2
	DAIKIN
	FTXF50/RXF50 
	NN lastna poraba AC in DC
	2019



Jez Markovci
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Mesto vgradnje
	Leto dobave

	1
	DAIKIN
	FTXF35/RXF35 
	Komandni prostor
	2019

	2
	DAIKIN
	FTXF35/RXF35 
	Komandni prostor
	2019



[bookmark: _Toc40695732]Obseg vzdrževalnih del na toplotni črpalki proizvajalca Daikin 
Zaradi boljše preglednosti bomo v tej točki toplotne črpalke proizvajalca Daikin razvrstili glede na lokacijo oz. nahajališče toplotne črpalke.

Za vse spodaj navedene naprave, ne glede na lokacijo ali moč naprave je potrebno pri vzdrževalnem pregledu toplotne črpalke opraviti:

Za vse spodaj navedene naprave je potrebno na toplotnih črpalkah opraviti najmanj naslednji pregled:

· letni vzdrževalni pregled 
[bookmark: _Toc40695733]Letni vzdrževalni pregled
Letni vzdrževalni pregled zajema najmanj naslednje aktivnosti:

· vizualni pregled toplotne črpalke
· preveriti delovanje kompresorjev
· preveriti kvaliteto olja v kompresorju (barva, kislost)
· preveriti delovanje črpalk (primarnih, sekundarnih)
· preveriti delovanje vodnega uparjalnika
· preveriti delovanje vodnega kondenzatorja 
· preveriti količino hladiva v toplotni črpalki
· preveriti stegnjenost vseh električnih sklopov
· preveriti kontakte električnih sklopov kompresorjev
· preveriti vse parametre na DDC regulatorjih, ki so potrebni za normalno delovanje toplotne črpalke
· preveriti delovanje vseh zaščitnih elementov (varovalo pretoka, termične zaščite, proti zamrzovalni termostat, varovala nizkega in visokega tlaka)
· preveriti delovanje preklopnih ventilov ( gretje - hlajenje)
· preveriti čistilne mrežice na vodni strani toplotne črpalke
· preveriti tesnost vseh spojev na toplotni črpalki in izdati potrdila o pregledu tesnosti v napravah katere vsebujejo več kot 3kg plina
· kontrola elementov krmiljenja
[bookmark: _Toc40695734]Periodika izvajanja vzdrževalnih del na toplotnih črpalkah
Periodika izvajanja vzdrževalnih kontrolnih pregledov in vzdrževalnih servisnih pregledov na toplotnih črpalkah se izvaja:

· vzdrževalni servisni pregled 2x letno (poletni in zimski)
[bookmark: _Toc40695735]Popis naprav glede na lokacijo
Poslovna zgradba, Obrežna 170
	Zap.št.
	Št. kosov
	Proizvajalec
	Model

	Tip
	Leto dobave

	1
	1
	DAIKIN
	ERQ100A7V1B
	
	2013



[bookmark: _Toc40695736]OBSEG VZDRŽEVALNIH DEL NA NAPRAVAH PROIZVAJALCA UNIFALIR
[bookmark: _Toc40695737]Obseg vzdrževalnih del na hladilnih agregatih proizvajalca Unifalir 
V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževalnih del na hladilnih agregatih proizvajalca Unifalir (centralna priprava hladilne energije) proizvajalca Unifalir. 

Zaradi boljše preglednosti bomo v tej točki hladilne agregate proizvajalca Unifalir razvrstili glede na lokacijo oz. nahajališče hladilnega agregata.

Za vse spodaj navedene naprave (hladilne agregate) je potrebno opraviti naslednje preglede:

· letni vzdrževalni pregled
[bookmark: _Toc40695738]Letni vzdrževalni pregled
Letni vzdrževalni pregled zajema najmanj naslednje aktivnosti:
· preverjanje temperaturnih pogojev v prostoru
· kontrola s sluhom stopnje hrupa kompresorjev in ventilatorjev
· preverjanje delovanja kompresorjev in ventilatorjev
· preveriti delovanje kompresorjev
· preveriti kvaliteto olja v kompresorju (barvo in kislost)
· preveriti količino hladiva v hladilnih agregatih
· preveriti delovanje vseh zaščitnih elementov (varovalo pretoka, termične zaščite, proti zamrzovalni termostat, varovala nizkega in visokega tlaka)
· kontrola zamašenosti filtrov zraka
· kontrola prisotnosti napajalne napetosti
· kontrola delovanja ventilov 
· kontrola odvoda kondenzata 
· preverjanje prenosa signalizacije na CNS
· stanje posode za vlaženje prostora (pri modelu Uniflair Leonardo TDAV25342A)
· čiščenje zunanjih enot hladilnih sistemov
· stanje el. priključkov in konektorjev
· zamenjava filtrov
· preveriti tesnost vseh spojev na hladilnih agregatih in izdati potrdila o pregledu tesnosti v napravah katere vsebujejo več kot 3kg plina 
[bookmark: _Toc40695739]Periodika izvajanja letnih vzdrževalnih pregledov 
Periodika izvajanja kontrolnih vzdrževalnih pregledov in letnih vzdrževalnih pregledov na hladilnih agregatih se izvaja:

· letni vzdrževalni pregled 2x letno 
[bookmark: _Toc40695740]Popis naprav glede na lokacijo
Mariborski otok
	Zap.št.
	Št. kosov
	Proizvajalec
	Model in tip
	Hladilna moč (kW)
	Leto dobave

	1
	2
	Uniflair
	Leonardo TDAV25342A
	85,3
	2010

	2
	2
	Uniflair
	Amico SDA0501A
	15,5
	2010



	Zap.št.
	Št. kosov
	Proizvajalec
	Model in tip
	Leto dobave

	1
	3
	Uniflair
	Kondenzator 30CAP4002P
	2010

	2
	2
	Uniflair
	Kondenzator 20CAL0661P4
	2010



Poslovna zgradba Ocv, Obrežna 170
	Zap.št.
	Št. kosov
	Proizvajalec
	Model in tip
	Hladilna moč (kW)
	Leto dobave

	1
	3
	Uniflair
	Amico SDAC0601A
	18
	2011



	Zap.št.
	Št. kosov
	Proizvajalec
	Model in tip
	Leto dobave

	1
	3
	Uniflair
	Kondenzator 30CAP0801P3
	2011


[bookmark: _Toc40695741]OBSEG VZDRŽEVALNIH DEL NA NAPRAVAH PROIZVAJALCA MENERGA
[bookmark: _Toc40695742]Obseg vzdrževalnih del na klimatih (prezračevalni sistemi) proizvajalca Menerga
V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževalnih del na klimatih (prezračevalni sistemi) proizvajalca Menerga

Zaradi boljše preglednosti bomo v tej točki klimate razvrstili glede na lokacijo oz. nahajališče klimata (prezračevalni sistemi).

Za vse spodaj navedene naprave je potrebno na klimatih opraviti naslednje preglede:

· letni vzdrževalni pregled
[bookmark: _Toc40695743]Letni vzdrževalni pregled
Letni vzdrževalni pregled zajema najmanj naslednje aktivnosti:

· vizualni pregled klimatov
· zamenjava filtrov
· kontrola trdnosti nasedov jermenic na osi ventilatorja in elektromotorja
· kontrola klinastih jermenov
· kontrola ležajev
· čiščenje nečistoč v cevnem dovodu
· pregled nastavitve željnih parametrov
· čiščenje zunanjih rešetk (dovodnih in odvodnih)
· preveriti stanje elektromotornih pogonov žaluzij
· kontrola proti zamrzovalnega termostata
· kontrola dinamičnih žaluzij
· kontrola izmenjevalcev toplote
· kontrola elementov krmiljenja
[bookmark: _Toc40695744]Periodika izvajanja vzdrževalnih del na klimatih
Periodika izvajanja letnih vzdrževalnih pregledov na klimatih se izvaja:

· letni vzdrževalni pregled 2x letno (poletni in zimski)
[bookmark: _Toc40695745]Popis naprav glede na lokacijo 
Poslovna zgradba OCV, Obrežna 170 
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Interna koda
	Leto dobave

	1
	Menerga
	53.53.01
	Dispečerija
	1995

	2
	Menerga
	68 05 01
	Pisarne jug
	1995

	3
	Menerga
	67 18 01
	Pisarne zahod
	1995

	4
	Menerga
	67 27 01
	Pisarne sever
	1995

	5
	Menerga
	64 05 01
	Večnamenska dvorana
	1995

	6
	Menerga
	53 35 01
	Kuhinja
	1995

	7
	Menerga
	63 06 01
	Kletni prostori
	1995

	8
	Menerga
	53 35 01
	Avla - sanitarije
	1995



[bookmark: _Toc40695746]Obseg vzdrževalnih del na centralno nadzornem sistemu (CNS) proizvajalca Menerga
V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževanja centralno nadzornega sistema (CNS).

Na centralno nadzornem sistemu (CNS) je potrebno izvesti naslednje preglede:

· letni vzdrževalni pregled 
[bookmark: _Toc40695747]Letni vzdrževalni pregled
Letni vzdrževalni pregled zajema najmanj naslednje aktivnosti:

· pregled zunanjih računalniških povezav
· pregled notranjih računalniških povezav
· pregled obstoječih nastavitev parametrov in dejanskih stanj
· digitalna regulacija stanja v omari
· pregled temperaturnih tipal
· pregled želenih parametrov in nastavitev parametrov
· pregled komunikacijskih omar
· kontrola elementov krmiljenja
· kalibracija
[bookmark: _Toc40695748]Periodika izvajanja vzdrževalnih del na centralno nadzornem sistemu (CNS)
Periodika izvajanja kontrolnih vzdrževalnih pregledov in letnih vzdrževalnih pregledov del na centralno nadzornem sistemu (CNS) se izvaja:

· letni vzdrževalni pregled 2x letno (poletni in zimski)
[bookmark: _Toc40695749]Popis naprav glede na lokacijo 
Poslovna zgradba OCV, Obrežna 170 
	Zap.št.
	Št. kosov
	Proizvajalec
	Model

	Leto dobave

	1
	1
	Menerga
	Cns
	2016



[bookmark: _Toc40695750]OBSEG VZDRŽEVALNIH DEL NA NAPRAVAH PROIZVAJALCA AERMEC
[bookmark: _Toc40695751]Obseg vzdrževalnih del na toplotnih črpalkah proizvajalca Aermec
V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževalnih del na toplotnih črpalkah proizvajalca Aermec.

Zaradi boljše preglednosti bomo v tej točki toplotne črpalke razvrstili glede na lokacijo oz. nahajališče toplotne črpalke.

V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževalnih del na toplotnih črpalkah.

Za vse spodaj navedene naprave je potrebno na toplotnih črpalkah opraviti najmanj naslednji pregled:

· letni vzdrževalni pregled 
[bookmark: _Toc40695752]Letni vzdrževalni pregled
Letni vzdrževalni pregled zajema najmanj naslednje aktivnosti:

· vizualni pregled toplotne črpalke
· preveriti delovanje kompresorjev
· preveriti kvaliteto olja v kompresorju (barva, kislost)
· preveriti delovanje črpalk (primarnih, sekundarnih)
· preveriti delovanje vodnega uparjalnika
· preveriti delovanje vodnega kondenzatorja 
· preveriti količino hladiva v toplotni črpalki
· preveriti stegnjenost vseh električnih sklopov
· preveriti kontakte električnih sklopov kompresorjev
· preveriti vse parametre na DDC regulatorjih, ki so potrebni za normalno delovanje toplotne črpalke
· preveriti delovanje vseh zaščitnih elementov (varovalo pretoka, termične zaščite, proti zamrzovalni termostat, varovala nizkega in visokega tlaka)
· preveriti delovanje preklopnih ventilov ( gretje - hlajenje)
· preveriti čistilne mrežice na vodni strani toplotne črpalke
· preveriti tesnost vseh spojev na toplotni črpalki in izdati potrdila o pregledu tesnosti v napravah katere vsebujejo več kot 3kg plina
· kontrola elementov krmiljenja
[bookmark: _Toc40695753]Periodika izvajanja vzdrževalnih del na toplotnih črpalkah
Periodika izvajanja vzdrževalnih kontrolnih pregledov in vzdrževalnih servisnih pregledov na toplotnih črpalkah se izvaja:

· vzdrževalni servisni pregled 2x letno (poletni in zimski)
[bookmark: _Toc40695754]Popis naprav glede na lokacijo
Poslovna zgradba, Obrežna 170
	Zap.št.
	Št. kosov
	Proizvajalec
	Model

	Tip
	Leto dobave

	1
	2
	Aermec
	VRL200S
	
	2012



[bookmark: _Toc40695755]Obseg vzdrževalnih del na sobnih konvektorjih proizvajalca Aermec
V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževalnih del na sobnih ventilatorskih konvektorjih.
Zaradi boljše preglednosti bomo v tej točki sobne ventilatorske konvektorje razvrstili glede na lokacijo oz. nahajališče sobnih ventilatorskih konvektorjev.

Za vse spodaj navedene naprave je potrebno na sobnih ventilatorskih konvektorjih opraviti naslednji pregled:

· letni vzdrževalni pregled
[bookmark: _Toc40695756]Letni vzdrževalni pregled
Letni vzdrževalni pregled zajema najmanj naslednje aktivnosti:

· demontaža maske
· zamenjava zračnih filtrov
· sesanje in čiščenje registrov
· kontrola ventilov in tesnil
· dezinfekcija registrov in ventilatorjev
· čiščenje odtokov kondenza
· pregled črpalke za odvod kondenza
[bookmark: _Toc40695757]Periodika izvajanja vzdrževalnih del na sobnih konvektorjih
Periodika izvajanja letnih vzdrževalnih pregledov na sobnih konvektorjih se izvaja:

· letni vzdrževalni pregled 1x letno (v času ogrevanja)
[bookmark: _Toc40695758]Popis naprav glede na lokacijo 
Poslovna zgradba OCV, Obrežna 170 
	Zap.št.
	Št. kosov
	Proizvajalec
	Tip
	Leto dobave

	1
	8
	Aermec
	VED 532-541
	2012





[bookmark: _Toc40695759]OBSEG VZDRŽEVALNIH DEL NA NAPRAVAH PROIZVAJALCA MARIANI

[bookmark: _Toc40695760]Obseg vzdrževalnih del na sobnih konvektorjih proizvajalca Mariani
V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževalnih del na na sobnih ventilatorskih konvektorjih proizvajalca Mariani. 

Zaradi boljše preglednosti bomo v tej točki sobne ventilatorske konvektorje proizvajalca Mariani razvrstili glede na lokacijo oz. nahajališče sobnih ventilatorskih konvektorjev.

Za vse spodaj navedene naprave je potrebno na sobnih ventilatorskih konvektorjih opraviti naslednji pregled:

· letni vzdrževalni pregled

[bookmark: _Toc40695761]Letni vzdrževalni pregled
Letni vzdrževalni pregled zajema najmanj naslednje aktivnosti:

· demontaža maske
· zamenjava zračnih filtrov
· sesanje in čiščenje registrov
· kontrola ventilov in tesnil
· dezinfekcija registrov in ventilatorjev
· čiščenje odtokov kondenza
· pregled črpalke za odvod kondenza
[bookmark: _Toc40695762]Periodika izvajanja vzdrževalnih del na sobnih konvektorjih
Periodika izvajanja letnih vzdrževalnih pregledov na sobnih konvektorjih se izvaja:

· letni vzdrževalni pregled 1x letno 
[bookmark: _Toc40695763]Popis naprav glede na lokacijo 
HE Fala
	Zap.št.
	Št. kosov
	Proizvajalec
	Model

	Tip
	Leto dobave

	1
	5
	Mariani
	HIT N1
	stropni
	

	2
	2
	Mariani
	HIT N5
	stropni
	



[bookmark: _Toc40695764]Obseg vzdrževalnih del na napravah proizvajalca Weger
[bookmark: _Toc40695765]Obseg vzdrževalnih del na klimatih (prezračevalni sistemi).proizvajalca Weger
V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževalnih del na klimatih (prezračevalni sistemi) proizvajalca Weger.
Zaradi boljše preglednosti bomo v tej točki klimate proizvajalca Weger razvrstili glede na lokacijo oz. nahajališče klimata (prezračevalni sistemi).

Za vse spodaj navedene naprave je potrebno na klimatih opraviti naslednje preglede:

· letni vzdrževalni pregled
[bookmark: _Toc40695766]Letni vzdrževalni pregled
Letni vzdrževalni pregled zajema najmanj naslednje aktivnosti:

· vizualni pregled klimatov
· zamenjava filtrov
· kontrola trdnosti nasedov jermenic na osi ventilatorja in elektromotorja
· kontrola klinastih jermenov
· kontrola ležajev
· čiščenje nečistoč v cevnem dovodu
· pregled nastavitve željnih parametrov
· čiščenje zunanjih rešetk (dovodnih in odvodnih)
· preveriti stanje elektromotornih pogonov žaluzij
· kontrola proti zamrzovalnega termostata
· kontrola dinamičnih žaluzij
· kontrola izmenjevalcev toplote
· kontrola elementov krmiljenja
[bookmark: _Toc40695767]Periodika izvajanja vzdrževalnih del na klimatih
Periodika izvajanja letnih vzdrževalnih pregledov na klimatih se izvaja:

· letni vzdrževalni pregled 2x letno (poletni in zimski)
[bookmark: _Toc40695768]Popis naprav glede na lokacijo 
Poslovna zgradba OCV, Obrežna 170 
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Interna koda
	Leto dobave

	1
	Weger
	Diwer 96
	Tk prostor
	2013

	2
	Weger
	Diwer 64
	Arhiv
	2013


[bookmark: _Toc40695769]OBSEG VZDRŽEVALNIH DEL NA NAPRAVAH PROIZVAJALCA CIAT
[bookmark: _Toc40695770]Obseg vzdrževalnih del na sobnih ventilatorskih konvektorjih proizvajalca Ciat
V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževalnih del na sobnih ventilatorskih konvektorjih proizvajalca Ciat.

Zaradi boljše preglednosti bomo v tej točki sobne ventilatorske konvektorje proizvajalca Ciat razvrstili glede na lokacijo oz. nahajališče sobnih ventilatorskih konvektorjev.

Za vse spodaj navedene naprave je potrebno na sobnih ventilatorskih konvektorjih opraviti naslednji pregled:

· letni vzdrževalni pregled

[bookmark: _Toc40695771]Letni vzdrževalni pregled
Letni vzdrževalni pregled zajema najmanj naslednje aktivnosti:

· demontaža maske
· zamenjava zračnih filtrov
· sesanje in čiščenje registrov
· kontrola ventilov in tesnil
· dezinfekcija registrov in ventilatorjev
· čiščenje odtokov kondenza
· pregled črpalke za odvod kondenza
[bookmark: _Toc40695772]Periodika izvajanja vzdrževalnih del na sobnih konvektorjih
Periodika izvajanja letnih vzdrževalnih pregledov na sobnih konvektorjih se izvaja:

· letni vzdrževalni pregled 1x letno

Poslovna zgradba OCV, Obrežna 170 
	Zap.št.
	Št. kosov
	Proizvajalec
	Model

	Tip
	Leto dobave

	1
	62
	Ciat
	Ciat Major 2
	428CVNG1D4T
	2008

	2
	3
	Ciat
	Ciat Major 2
	432CVNG1D2TG
	2008

	3
	4
	Ciat
	Ciat Major 2
	435CVNG1D2TG
	2008

	4
	8
	Ciat
	Ciat Melody
	63A2TFC
	2008

	5
	80
	Ciat
	Ciat Majorline
	104 Y CV 1D 4T
	2011

	6
	51
	Ciat
	Ciat Majorline
	204 Y CV 1D 4T
	2011

	7
	25
	Ciat
	Ciat Majorline
	304 Y CV 1D 4T
	2011

	8
	2
	Ciat
	Ciat Majorline
	502 C CV 1D2TD
	2011



[bookmark: _Toc40695773]Obseg vzdrževalnih del na toplotnih črpalkah proizvajalca Ciat
V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževalnih del na toplotnih črpalkah proizvajalca Ciat.

Zaradi boljše preglednosti bomo v tej točki toplotne črpalke razvrstili glede na lokacijo oz. nahajališče toplotne črpalke.

V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževalnih del na toplotnih črpalkah proizvajalca Ciat.

Za vse spodaj navedene naprave je potrebno na toplotnih črpalkah opraviti najmanj naslednji pregled:

· letni vzdrževalni pregled 
[bookmark: _Toc40695774]Letni vzdrževalni pregled
Letni vzdrževalni pregled zajema najmanj naslednje aktivnosti:

· vizualni pregled toplotne črpalke
· preveriti delovanje kompresorjev
· preveriti kvaliteto olja v kompresorju (barva, kislost)
· preveriti delovanje črpalk (primarnih, sekundarnih)
· preveriti delovanje vodnega uparjalnika
· preveriti delovanje vodnega kondenzatorja 
· preveriti količino hladiva v toplotni črpalki
· preveriti stegnjenost vseh električnih sklopov
· preveriti kontakte električnih sklopov kompresorjev
· preveriti vse parametre na DDC regulatorjih, ki so potrebni za normalno delovanje toplotne črpalke
· preveriti delovanje vseh zaščitnih elementov (varovalo pretoka, termične zaščite, proti zamrzovalni termostat, varovala nizkega in visokega tlaka)
· preveriti delovanje preklopnih ventilov ( gretje - hlajenje)
· preveriti čistilne mrežice na vodni strani toplotne črpalke
· preveriti tesnost vseh spojev na toplotni črpalki in izdati potrdila o pregledu tesnosti v napravah katere vsebujejo več kot 3kg plina
· kontrola elementov krmiljenja
[bookmark: _Toc40695775]Periodika izvajanja vzdrževalnih del na toplotnih črpalkah
Periodika izvajanja vzdrževalnih kontrolnih pregledov in vzdrževalnih servisnih pregledov na toplotnih črpalkah se izvaja:

· vzdrževalni servisni pregled 2x letno (poletni in zimski)
[bookmark: _Toc40695776]Popis naprav glede na lokacijo
Poslovna zgradba, Obrežna 170
	Zap.št.
	Št. kosov
	Proizvajalec
	Model

	Tip
	Leto dobave

	1
	3
	Ciat
	DYNACIAT
	500V
	2008


[bookmark: _Toc40695777]Obseg vzdrževalnih del na centralno nadzornem sistemu (CNS) proizvajalca za krmiljenje tč Ciat
V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževanja centralno nadzornega sistema (CNS).

Na centralno nadzornem sistemu (CNS) je potrebno izvesti naslednje preglede:

· letni vzdrževalni pregled 
[bookmark: _Toc40695778]Letni vzdrževalni pregled
Letni vzdrževalni pregled zajema najmanj naslednje aktivnosti:

· pregled obstoječih nastavitev parametrov in dejanskih stanj
· pregled želenih parametrov in nastavitev parametrov
· kontrola elementov krmiljenja
· kalibracija
[bookmark: _Toc40695779]Periodika izvajanja vzdrževalnih del na centralno nadzornem sistemu (CNS)
Periodika izvajanja kontrolnih vzdrževalnih pregledov in letnih vzdrževalnih pregledov del na centralno nadzornem sistemu (CNS) se izvaja:

· letni vzdrževalni pregled 2x letno (poletni in zimski)
[bookmark: _Toc40695780]Popis naprav glede na lokacijo 
Poslovna zgradba OCV, Obrežna 170 
	Zap.št.
	Št. kosov
	Proizvajalec
	Model

	Leto dobave

	1
	1
	
	Cns
	2008

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc40695781]OBSEG VZDRŽEVALNIH DEL NA NAPRAVAH PROIZVAJALCA HIDRIA
[bookmark: _Toc40695782]Obseg vzdrževalnih del na sobnih ventilatorskih konvektorjih proizvajalca Hidria
V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževalnih del na sobnih ventilatorskih konvektorjih proizvajalca Hidiria.

Zaradi boljše preglednosti bomo v tej točki sobne ventilatorske konvektorje proizvajalca Hidiria razvrstili glede na lokacijo oz. nahajališče sobnih ventilatorskih konvektorjev.

Za vse spodaj navedene naprave je potrebno na sobnih ventilatorskih konvektorjih opraviti naslednji pregled:

· letni vzdrževalni pregled

[bookmark: _Toc40695783]Letni vzdrževalni pregled
Letni vzdrževalni pregled zajema najmanj naslednje aktivnosti:

· demontaža maske
· zamenjava zračnih filtrov
· sesanje in čiščenje registrov
· kontrola ventilov in tesnil
· dezinfekcija registrov in ventilatorjev
· čiščenje odtokov kondenza
· pregled črpalke za odvod kondenza
[bookmark: _Toc40695784]Periodika izvajanja vzdrževalnih del na sobnih konvektorjih
Periodika izvajanja letnih vzdrževalnih pregledov na sobnih konvektorjih se izvaja:

· letni vzdrževalni pregled 1x letno 
[bookmark: _Toc40695785]Popis naprav glede na lokacijo 
Poslovna zgradba OCV, Obrežna 170 
	Zap.št.
	Št. kosov
	Proizvajalec
	Model

	Tip
	Leto dobave

	1
	8
	Hidria
	Hidria
	1885 HA-FAG3-X/3,2,1
	2012

	2
	12
	Hidria
	Hidria
	316VA-CZ-B1-X/6,3,2
	2012

	3
	13
	Hidria
	Hidria
	628VA-CZ-B1-X/6,4,2
	2012

	4
	16
	Hidria
	Hidria
	840VA-CZ-B1-X/6,4,2
	2012

	5
	48
	Hidria
	Hidria
	320VC-B1-X/6,4,2
	2012

	6
	3
	Hidria
	Hidria
	628VC-B1-X/6,4,2
	2012

	7
	4
	Hidria
	Hidria
	634HC-B1-X/6,3,2
	2012

	8
	2
	Hidria
	Hidria
	Climmy topline TL 1.2T 
	2012

	9
	8
	Hidria
	Hidria
	Climmy topline TL 2.2T
	2012

	10
	7
	Hidria
	Hidria
	Climmy SI 2 LEVI
	2012

	11
	6
	Hidria
	Hidria
	TKV/08-300
	2012

	12
	4
	Hidria
	Hidria
	TKV/08-260
	2012

	13
	4
	Hidria
	Hidria
	TKV/08-220
	2012



[bookmark: _Toc40695786]Obseg vzdrževalnih del na klimatih (prezračevalni sistemi) proizvajalca Hidria
V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževalnih del na klimatih (prezračevalni sistemi) proizvajalca Hidiria.

Zaradi boljše preglednosti bomo v tej točki klimate proizvajalca Hidiria razvrstili glede na lokacijo oz. nahajališče klimata (prezračevalni sistemi).

Za vse spodaj navedene naprave je potrebno na klimatih opraviti naslednje preglede:

· letni vzdrževalni pregled
[bookmark: _Toc40695787]Letni vzdrževalni pregled
Letni vzdrževalni pregled zajema najmanj naslednje aktivnosti:

· vizualni pregled klimatov
· zamenjava filtrov
· kontrola trdnosti nasedov jermenic na osi ventilatorja in elektromotorja
· kontrola klinastih jermenov
· kontrola ležajev
· čiščenje nečistoč v cevnem dovodu
· pregled nastavitve željnih parametrov
· čiščenje zunanjih rešetk (dovodnih in odvodnih)
· preveriti stanje elektromotornih pogonov žaluzij
· kontrola proti zamrzovalnega termostata
· kontrola dinamičnih žaluzij
· kontrola izmenjevalcev toplote
· kontrola elementov krmiljenja
[bookmark: _Toc40695788]Periodika izvajanja vzdrževalnih del na klimatih
Periodika izvajanja letnih vzdrževalnih pregledov na klimatih se izvaja:

· letni vzdrževalni pregled 2x letno (poletni in zimski)
[bookmark: _Toc40695789]Popis naprav glede na lokacijo
Poslovna zgradba OCV, Obrežna 170 
	Zap. št.
	Proizvajalec
	Tip
	Interna koda
	Leto dobave

	1
	Hidria
	KNND
	Strojnica
	2012

	2
	Hidria
	KNND
	Streha
	2012

	3
	Hidria
	KZND
	Streha
	2012

	4
	Hidria
	KZND
	Arhiv
	2012

	5
	Hidria
	KNND
	Arhiv 1,2 
	2012



[bookmark: _Toc40695790]Obseg vzdrževalnih del na hladilnih agregatih proizvajalca Hidria
V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževalnih del na hladilnih agregatih (centralna priprava hladilne energije) proizvajalca Hidiria.

Zaradi boljše preglednosti bomo v tej točki hladilne agregate proizvajalca Hidria razvrstili glede na lokacijo oz. nahajališče hladilnega agregata.

Za vse spodaj navedene naprave (hladilne agregate) je potrebno opraviti naslednje preglede:

· letni vzdrževalni pregled
[bookmark: _Toc40695791]Letni vzdrževalni pregled
Letni vzdrževalni pregled zajema najmanj naslednje aktivnosti:

· preverjanje temperaturnih pogojev v prostoru
· kontrola s sluhom stopnje hrupa kompresorjev in ventilatorjev
· preverjanje delovanja kompresorjev in ventilatorjev
· preveriti delovanje kompresorjev
· preveriti kvaliteto olja v kompresorju (barvo in kislost)
· preveriti količino hladiva v hladilnih agregatih
· preveriti delovanje vseh zaščitnih elementov (varovalo pretoka, termične zaščite, proti zamrzovalni termostat, varovala nizkega in visokega tlaka)
· kontrola zamašenosti filtrov zraka
· kontrola prisotnosti napajalne napetosti
· kontrola delovanja ventilov 
· kontrola odvoda kondenzata 
· čiščenje zunanjih enot hladilnih sistemov
· stanje el. priključkov in konektorjev
· zamenjava filtrov
· preveriti tesnost vseh spojev na hladilnih agregatih in izdati potrdila o pregledu tesnosti v napravah katere vsebujejo več kot 3kg plina 
[bookmark: _Toc40695792]Periodika izvajanja letnih vzdrževalnih pregledov 
Periodika izvajanja kontrolnih vzdrževalnih pregledov in letnih vzdrževalnih pregledov na hladilnih agregatih se izvaja:

· letni vzdrževalni pregled 1x letno 
[bookmark: _Toc40695793]Popis naprav glede na lokacijo 
Poslovna zgradba Ocv, Obrežna 170
	Zap.št.
	Št. kosov
	Proizvajalec
	Model in tip
	Hladilna moč (kW)
	Leto dobave

	1
	2
	Hidira
	KVA/K/FC/SP91
	24
	2012



[bookmark: _Toc40695794]OBSEG VZDRŽEVALNIH DEL NA NAPRAVAH PROIZVAJALCA FENIKSPRO
[bookmark: _Toc40695795]Obseg vzdrževalnih del na centralno nadzornem sistemu (CNS) proizvajalca FeniksPro

V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževanja centralno nadzornega sistema (CNS) proizvajalca FeniksPro.

Na centralno nadzornem sistemu (CNS) je potrebno izvesti naslednje preglede:

· letni vzdrževalni pregled 
[bookmark: _Toc40695796]Letni vzdrževalni pregled
Letni vzdrževalni pregled zajema najmanj naslednje aktivnosti:

· pregled zunanjih računalniških povezav
· pregled notranjih računalniških povezav
· pregled obstoječih nastavitev parametrov in dejanskih stanj
· digitalna regulacija stanja v omari
· pregled temperaturnih tipal
· pregled želenih parametrov in nastavitev parametrov
· pregled komunikacijskih omar
· kontrola elementov krmiljenja
· kalibracija
[bookmark: _Toc40695797]Periodika izvajanja vzdrževalnih del na centralno nadzornem sistemu (CNS)
Periodika izvajanja kontrolnih vzdrževalnih pregledov in letnih vzdrževalnih pregledov del na centralno nadzornem sistemu (CNS) se izvaja:

· mesečno
[bookmark: _Toc40695798]Popis naprav glede na lokacijo 
Poslovna zgradba OCV, Obrežna 170 in HE Fala
	Zap.št.
	Št. kosov
	Proizvajalec
	Model

	Leto dobave

	1
	1
	FeniksPro
	Cns
	2012, 2018



[bookmark: _Toc40695799]OBSEG VZDRŽEVALNIH DEL NA NAPRAVAH PROIZVAJALCA CAREL
[bookmark: _Toc40695800]Obseg vzdrževalnih del na vlažilcih prostorov
V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževalnih del na vlažilcih prostorov

Zaradi boljše preglednosti bomo v tej točki vlažilce prostorov razvrstili glede na lokacijo oz. nahajališče vlažilcev prostorov proizvajalca Carel.

Za vse spodaj navedene naprave je potrebno na vlažilcih prostorov proizvajalca Carel opraviti naslednji pregled:

· letni vzdrževalni pregled

[bookmark: _Toc40695801]Letni vzdrževalni pregled
Letni vzdrževalni pregled zajema najmanj naslednje aktivnosti:

· parni cilinder odstraniti in zamenjati
· pregled drenažne črpalke
· pregled in čiščenje sedišča parnega cilindra 
· pregled dovodnega ventila
· odstraniti in očistiti drenažno posodo
· pregled drenažne cevi in sifona
· pregled parne inštalacije
· pregled vodne inštalacije
· pregled električne inštalacije
[bookmark: _Toc40695802]Periodika izvajanja vzdrževalnih del na parnih vlažilcih prostorov
Periodika izvajanja letnih vzdrževalnih pregledov na parnih vlažilcih prostorov se izvaja:

· letni vzdrževalni pregled 1x letno 
[bookmark: _Toc40695803]Popis naprav glede na lokacijo 
Poslovna zgradba OCV, Obrežna 170 
	Zap.št.
	Št. kosov
	Proizvajalec
	Model

	Leto dobave

	1
	5
	Carrel
	UE015YL001
	2013

	2
	2
	Carrel
	UE025YL001
	2013



[bookmark: _Toc40695804]OBSEG VZDRŽEVALNIH DEL NA NAPRAVAH PROIZVAJALCA NORDMANN
[bookmark: _Toc40695805]Obseg vzdrževalnih del na vlažilcih prostorov
V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževalnih del na vlažilcih prostorov proizvajalca Nordmann.

Zaradi boljše preglednosti bomo v tej točki vlažilce prostorov proizvajalca Nordmann razvrstili glede na lokacijo oz. nahajališče vlažilcev prostorov.

Za vse spodaj navedene naprave je potrebno na vlažilcih prostorov opraviti naslednji pregled:

· letni vzdrževalni pregled
[bookmark: _Toc40695806]Letni vzdrževalni pregled
Letni vzdrževalni pregled zajema najmanj naslednje aktivnosti:

· parni cilinder odstraniti in zamenjati
· pregled drenažne črpalke
· pregled in čiščenje sedišča parnega cilindra 
· pregled dovodnega ventila
· odstraniti in očistiti drenažno posodo
· pregled drenažne cevi in sifona
· pregled parne inštalacije
· pregled vodne inštalacije
· pregled električne inštalacije
[bookmark: _Toc40695807]Periodika izvajanja vzdrževalnih del na parnih vlažilcih prostorov
Periodika izvajanja letnih vzdrževalnih pregledov na parnih vlažilcih prostorov se izvaja:

· letni vzdrževalni pregled 1x letno 
[bookmark: _Toc40695808]Popis naprav glede na lokacijo 
Poslovna zgradba OCV, Obrežna 170 
	Zap.št.
	Št. kosov
	Proizvajalec
	Model

	Leto dobave

	1
	2
	Nordmann
	
	2102



[bookmark: _Toc358097548][bookmark: _Toc358097523][bookmark: _Toc40695809]OBSEG VZDRŽEVALNIH DEL NA TOPLOTNI ČRPALKI PROIZVAJALCA TERMOTEHNIKA
V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževalnih del na toplotni črpalki proizvajalca Termotehnika.

Zaradi boljše preglednosti bomo v tej točki toplotno črpalko razvrstili glede na lokacijo oz. nahajališče toplotne črpalke.

V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževalnih del na toplotnih črpalkah proizvajalca Termotehnika.

Za vse spodaj navedene naprave je potrebno na toplotnih črpalkah opraviti najmanj naslednji pregled:

· letni vzdrževalni pregled 
[bookmark: _Toc40695810]Letni vzdrževalni pregled
Letni vzdrževalni pregled zajema najmanj naslednje aktivnosti:

· vizualni pregled toplotne črpalke
· preveriti delovanje kompresorja
· preveriti kvaliteto olja v kompresorju (barva, kislost)
· preveriti delovanje črpalk (primarnih, sekundarnih)
· preveriti delovanje vodnega uparjalnika
· preveriti delovanje vodnega kondenzatorja 
· preveriti količino hladiva v toplotni črpalki
· preveriti stegnjenost vseh električnih sklopov
· preveriti kontakte električnih sklopov kompresorjev
· preveriti vse parametre na DDC regulatorjih, ki so potrebni za normalno delovanje toplotne črpalke
· preveriti delovanje vseh zaščitnih elementov (varovalo pretoka, termične zaščite, proti zamrzovalni termostat, varovala nizkega in visokega tlaka)
· preveriti čistilne mrežice na vodni strani toplotne črpalke
· kontrola elementov krmiljenja
[bookmark: _Toc40695811]Periodika izvajanja vzdrževalnih del na toplotnih črpalkah
Periodika izvajanja vzdrževalnih kontrolnih pregledov in vzdrževalnih servisnih pregledov na toplotnih črpalkah se izvaja:

· vzdrževalni servisni pregled 1x letno 
[bookmark: _Toc40695812]Popis naprav glede na lokacijo
Poslovna zgradba, Obrežna 170
	Zap.št.
	Št. kosov
	Proizvajalec
	Model

	Tip
	Leto dobave

	1
	1
	Termotehnika
	TČ2 VZ/E-321 AVT
	
	2011


[bookmark: _Toc40695813]OBSEG VZDRŽEVALNIH DEL NA TOPLOTNI ČRPALKI PROIZVAJALCA CARRIER
[bookmark: _Toc40695814]Obseg vzdrževalnih del na toplotni črpalkah proizvajalca Carrier
V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževalnih del na toplotni črpalki proizvajalca Carrier.

Zaradi boljše preglednosti bomo v tej točki toplotno črpalko razvrstili glede na lokacijo oz. nahajališče toplotne črpalke.

V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževalnih del na toplotni črpalki proizvajalca Carrier.

Za vse spodaj navedene naprave je potrebno na toplotnih črpalkah opraviti najmanj naslednji pregled:

· letni vzdrževalni pregled 
[bookmark: _Toc40695815]Letni vzdrževalni pregled
Letni vzdrževalni pregled zajema najmanj naslednje aktivnosti:

· vizualni pregled toplotne črpalke
· preveriti delovanje kompresorjev
· preveriti kvaliteto olja v kompresorju (barva, kislost)
· preveriti delovanje črpalk (primarnih, sekundarnih)
· preveriti delovanje vodnega uparjalnika
· preveriti delovanje vodnega kondenzatorja 
· preveriti količino hladiva v toplotni črpalki
· preveriti stegnjenost vseh električnih sklopov
· preveriti kontakte električnih sklopov kompresorjev
· preveriti vse parametre na DDC regulatorjih, ki so potrebni za normalno delovanje toplotne črpalke
· preveriti delovanje vseh zaščitnih elementov (varovalo pretoka, termične zaščite, proti zamrzovalni termostat, varovala nizkega in visokega tlaka)
· preveriti delovanje preklopnih ventilov ( gretje - hlajenje)
· preveriti čistilne mrežice na vodni strani toplotne črpalke
· preveriti tesnost vseh spojev na toplotni črpalki in izdati potrdila o pregledu tesnosti v napravah katere vsebujejo več kot 3kg plina
· kontrola elementov krmiljenja
· pregled obtočnih črpalk
[bookmark: _Toc40695816]Periodika izvajanja vzdrževalnih del na toplotnih črpalkah
Periodika izvajanja vzdrževalnih kontrolnih pregledov in vzdrževalnih servisnih pregledov na toplotnih črpalkah se izvaja:

· vzdrževalni servisni pregled 1x letno (pred grelno sezono)
[bookmark: _Toc40695817]Popis naprav glede na lokacijo
HE Fala
	Zap.št.
	Št. kosov
	Proizvajalec
	Model

	Tip
	Leto dobave

	1
	1
	Carrier
	Aqua Snap 30WG - 090A
	500V
	2018


[bookmark: _Toc40695818]OBSEG VZDRŽEVALNIH DEL NA KONVEKTORJIH PROIZVAJALCA SYSTEMAIR
[bookmark: _Toc40695819]Obseg vzdrževalnih del na sobnih konvektorjih proizvajalca 	Systemair
V tem poglavju so navedeni osnovni popisi, ki jih mora izvajalec del vključiti v obseg vzdrževalnih del na sobnih ventilatorskih konvektorjih.
Zaradi boljše preglednosti bomo v tej točki sobne ventilatorske konvektorje razvrstili glede na lokacijo oz. nahajališče sobnih ventilatorskih konvektorjev.

Za vse spodaj navedene naprave je potrebno na sobnih ventilatorskih konvektorjih opraviti naslednji pregled:

· letni vzdrževalni pregled
[bookmark: _Toc40695820]Letni vzdrževalni pregled
Letni vzdrževalni pregled zajema najmanj naslednje aktivnosti:

· demontaža maske
· zamenjava zračnih filtrov
· sesanje in čiščenje registrov
· kontrola ventilov in tesnil
· dezinfekcija registrov in ventilatorjev
· čiščenje odtokov kondenza
· pregled črpalke za odvod kondenza
[bookmark: _Toc40695821]Periodika izvajanja vzdrževalnih del na sobnih konvektorjih
Periodika izvajanja letnih vzdrževalnih pregledov na sobnih konvektorjih se izvaja:

· letni vzdrževalni pregled 1x letno (v času pred sezono ogrevanaja)
[bookmark: _Toc40695822]Popis naprav glede na lokacijo 
HE Fala
	Zap.št.
	Št. kosov
	Proizvajalec
	Tip
	Leto dobave

	1
	7
	Systemair
	VH18
	2018



[bookmark: _Toc40695823]KRITERIJI ZA IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA NAPRAVAH ZA HLAJENJE, OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE NA OBJEKTIH NAROČNIKA (DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR)
[bookmark: _Toc40695824]Obveze izvajalca del
Izvajalec del je dolžan najkasneje v roku 24 ur po prejemu pisnega poziva ali telefonskega poziva o prijavi okvare obiskati objekt in takoj pričeti z delom, ter v najkrajšem času okvaro odpraviti. 

Za naprave, ki so nameščene v »Visoko varnem sistemskem prostoru OCV1 in Mariborski otok« je izvajalec del dolžan v roku 4 ure po prejemu pisnega poziva ali telefonskega poziva o prijavi okvare obiskati objekt in takoj pričeti z delom, ter v najkrajšem času okvaro odpraviti. 
[bookmark: _Toc40695825]Vpliv vzdrževalni del na obratovanje naprav
Vsa vzdrževalna dela, ki jih bo izvajal izvajalec del, ne smejo negativno vplivati na obratovanje naprav, ki so bile predmet vzdrževalnih del.
[bookmark: _Toc358097551][bookmark: _Toc40695826]Predpisi in standardi
Zahtevano je, da se pri vzdrževalnih delih  upoštevajo zakoni, pravilniki, standardi in drugi predpisi veljavni v republiki Sloveniji in sicer:

· Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS št. 56/99)
· Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS št. 66/2010)
· Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS št. 101/2004)
· Pravilnik o osebni varnostni opremi (Uradni list RS št. 54/2010)
· Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS št. 89/99)
· Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 34/2008)
· Smernice za elektrotehniko (89/392/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC)
Poleg zgoraj navedenih predpisov, pravilnikov, uredb in zakonov je potrebno za določeno opremo upoštevati še druge veljavne standarde, ki so navedeni v tem razpisu ali jih bo predlagal ponudnik v njegovi ponudbi.
[bookmark: _Toc40695827]TERMINSKI PLAN IZVEDBE DEL 
[bookmark: _Toc40695828]Letni vzdrževalni pregled 
Glede na delovne procese v podjetju DEM lahko izvajalec del izvaja vzdrževalna dela na posameznih sistemih glede na dogovor z naročnikom. Načeloma se dela na spodaj navedenih sistemih izvajajo :

· toplotne črpalke – delovnik med 7:00 in 15:00
· SPLIT sistemi – delovnik med 7:00 in 15:00
· hladilni agregati – delovnik med 7:00 in 15:00
· klimati  – delovnik med 7:00 in 15:00
· sobni ventilatorski konvektorji – delovnik med 16:00 in 22:00
Za pravočasno izvedbo vzdrževalnih posegov je odgovoren izvajalec del. Letni vzdrževalni pregled se načeloma opravlja v mesecu aprilu in oktobru oz. pred zamenjavo režima ogrevanja in hlajenja.
[bookmark: _Toc40695829]Intervencije
Naročnik bo motnje v delovanju klimatskih naprav (vseh razen eksplicitno spodaj navedenih) in digitalnih regulacij prijavil pisno po elektronski pošti oz. telefonskem pozivu na naslov, ki ga bo podal izvajalec del. 

Prijava okvare bo vsebovala:
· ime osebe, ki okvaro prijavlja,
· oznako naprave, na kateri je prišlo do okvare,
· lokacijo, kje se naprava nahaja,
· kratek opis okvare oziroma njene simptome
Cena na enoto mere za izredna popravila in intervencije - po pozivu naročnika je fiksna v obdobju veljavnosti pogodbe in zajema vse stroške (delo, potni stroški, kilometrina, čas prevoza do objekta naročnika, dnevnice, cestnina). Dela po pozivu naročnika se izvajajo le na podlagi predhodnega pisnega soglasja naročnika in na osnovi popisa del in materiala po predračunu. Vsa dela se morajo zavesti v poročilu o pregledu naprav. 
[bookmark: _Toc40695830]POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA
Izvajalec ali njegov podizvajalec del mora izpolnjevati naslednje posebne zahteve naročnika:

· ponudnik lahko kandidira za izvajanje del za vse sklope hkrati ali na posamezne sklope, sam ali s svojimi podizvajalci
· za sklop 1 mora ponudnik priložiti reference, da je v zadnjih treh letih neprekinjeno vsaj eno leto izvajal vzdrževalna dela na napravah podobnega tipa in toplotno/hladilnih moči v vrednosti vsaj 10.000€ (2 referenci)
· dela na sklopih Menerga, Menerga Cns in Fenikspro Cns lahko izvaja le s strani proizvajalca oz. uradnega dobavitelja naprav pooblaščen servis ali ima pisno potrdilo (s strani proizvajalca oz. uradnega dobavitelja naprav), da so delavci, kateri so zaposleni pri izvajalcu del, opravili šolanje ali so strokovno usposobljeni za izvajanje del na napravah na katerih vršijo servis oz. vzdrževalna dela 
· za sklop 1 lahko dela na napravah za hlajenje, ogrevanje in prezračevanje na objektih naročnika DEM (Dravske elektrarne Maribor) izvaja le ponudnik, ki je strokovno usposobljen za izvajanje teh del (dokazilo o registraciji za izvajanje del na klimatskih napravah itd.)
· spričevalo o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije v skladu z 10. členom Uredbe (ES) 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih (Sklop 1)
· da je sposoben zagotoviti dobavo originalnih rezervnih delov (razen naprave Mariani)
· pri vgradnji ali zamenjavi delov naprav se lahko uporabijo le originalni deli za določen tip naprave (razen naprave Mariani)
· izvajalec del mora za dela in rezervne dele, ki niso predmet navedenih vzdrževalnih del te pogodbe, posredovati naročniku v potrditev ponudbo za izvedbo teh del in dobavo rezervnih delov
· v kolikor naročnik oceni, da so cene, ki jih izvajalec del navaja v ponudbi neskladne z cenami na trgu, mu lahko naročnik zavrne ponudbo in sam izvede nabavo rezervnih delov in izvedbo del na trgu
· izvajalec je dolžan pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljati samo kvalitetna, okolju prijazna sredstva, katerih uporaba je v Sloveniji z zakonom dovoljena 
· izvajalec je dolžan naročniku izročiti Varnostni list za vsa okolju nevarna kemična sredstva, ki jih bo uporabljal pri izvajanju pogodbenih del
· izvajalec mora plačati vse stroške in škodo, ki bi jih povzročil naročniku ali tretjim osebam z nestrokovnim izvajanjem pogodbenih del
· izvajalec mora odgovarjati za delo oseb, ki delajo po njegovem naročilu, kakor tudi za njihovo varstvo pri delu
· v primeru izrednih dogodkov, je dolžan ukrepati v skladu s pravili stroke in na svoje stroške sanirati morebitno škodo,
· za odpeljano olje in hladilni medij ter električne in druge sklope (pri morebitni zamenjavi) mora izvajalec predati naročniku potrdilo o varni odstranitvi odpadkov – evidenčni list o ravnanju z odpadkom.
· v koliko bi izvajalec del pri izvajanju vzdrževalnih del navedene opreme Naročniku poškodoval drugo opremo mora le to nadomestiti z novo
· izvajalec mora naročnikovo opremo, ki bi bila v primeru nestrokovnega vzdrževanja v primeru uničenja nadomestiti z novo,
· izvajalec jamči za kvaliteto izvršenih del in vgrajene rezervne dele oziroma materiala
· garancija na material in izvedeno delo naša 12 mesecev
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