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[bookmark: _Toc20307153]UVOD
V dokumentu so zapisane zahteve predmeta javnega naročila za izvajalca (v nadaljevanju Projektanta) za izvajanje storitev izdelave razpisne in projektne dokumentacije za projekt DEM »Prenova sekundarnih sistemov na objektih HE Mariborski otok, HE Dravograd in HE Vuzenica«.
[bookmark: _Toc20307154]PODLOGE IN ZAHTEVE NAROČNIKA
[bookmark: _Toc20307155]DOKUMENTI NAROČNIKA
Izbira Projektanta sledi naslednjim dokumentom DEM:
1. Idejne rešitve prenove sekundarnih sistemov HE Mariborski otok, Dravograd in Vuzenica
2. Idejni projekt prenove sekundarnih sistemov HE Mariborski otok
3. Idejni projekt prenove sekundarnih sistemov HE Dravograd
4. Idejni projekt prenove sekundarnih sistemov HE Vuzenica
5. Investicijski program prenove sekundarnih sistemov HE Mariborski otok, HE Dravograd in HE Vuzenica
Idejne rešitve (IdR) so bile izdelane v letu 2017. Idejni projekti (IdP) bodo na podlagi IdR izdelani in potrjeni v letu 2019 in niso predmet tega razpisa. Vse zahteve Projektantu temeljijo na zahtevah, ki so jih DEM postavile izdelovalcu Idejnih projektov. Predpostavljamo, da ugotovitve v IdP (obseg, terminski plan in cena) ne bodo (bistveno) odstopali od zahtev, zapisanih v nadaljevanju tega dokumenta.
[bookmark: _Toc20307156]UPOŠTEVANJE  PREDPISOV
Projektant mora pri izdelavi dokumentacije upoštevati pravila stroke in veljavne predpise s področja gradnje in projektiranja. 
Poleg tega mora upoštevati tudi interne tehnične standarde naročnika (»Tehnični standardi v skupini HSE«), ki jih bo prejel ob podpisu pogodbe.
Pri izdelavi tehničnih specifikacij mora upoštevati Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Ur.l.RS, št.91/15 z vsemi spremembami).
Projektant je dolžan upoštevati tudi vse ostale veljavne predpise, ki niso eksplicitno navedeni, a so za izvajanje projekta potrebni.
[bookmark: _Toc20307157]OBSEG ZAHTEVANIH STORITEV
Projektant bo izdelal razpisno in projektno dokumentacijo prenovljenih sekundarnih sistemov naprav treh HE DEM:
[bookmark: _Toc20307158]OBJEKTI
1. HE Mariborski otok
2. HE Dravograd
3. HE Vuzenica
[bookmark: _Toc20307159]PRIMARNI SISTEMI
OPOMBA: Primarne naprave niso predmet projekta a so navedene, ker jih sekundarne naprave, ki so predmet projekta, smiselno opredeljujejo in jim dajejo pomen. Primarni sistemi so:
1. Agregat:
a. Turbina
b. Generator
c. Tehnološka lastna poraba
d. SN oprema agregata
2. Pretočna polja:
a. Pretočno polje 1
b. Pretočno polje 2
c. Pretočno polje 3
d. Pretočno polje 4
3. Skupne naprave HE:
a. Sistem stisnjenega zraka
b. Sistemi drenaž agregatov in HE
c. Priprava tehnološke vode za agregate
4. Lastna poraba 0,4kV
5. Lastna poraba 220V DC in 230V AC
6. SN stikališča
a. 6kV stikališča in pripadajoča polja
b. 10kV stikališča in pripadajoča polja
c. 20kV stikališča in pripadajoča polja
7. VN stikališče
a. 110kV generatorska polja
b. 110kV DV polja
c. 110kV SP in MP polja
8. HE kot celota
[bookmark: _Toc20307160]SEKUNDARNI SISTEMI
Sekundarni sistemi, opredeljeni v tej alineji, so predmet celovite prenove oz. zamenjave in smiselno veljajo za vso primarno opremo opredeljeno v predhodni alineji (Primarni sistemi). Sekundarni sistemi so (kot predmet prenove) naslednji:
1. Električni zaščitni sistemi:
a. Agregatov
b. NN razvodov
c. SN stikališč
d. VN stikališča
2. Sistemi procesnega vodenja (vseh) postrojev
3. Procesna avtomatika in senzorika:
a. Agregata
b. Pretočnih polj
c. Skupnih naprav in stikališč
d. Vodomerne naprave
4. Vzbujalni sistem generatorja
5. Sistemi napajanja:
a. LR AC in DC
b. P/A generatorskih odcepov in 0,4kV 
c. Diesel agregat in preklopna avtomatika virov lastne porabe
6. Števčni in merilni sistemi
7. Komunikacijska infrastruktura
8. Drugi sistemi, naprave in (različni) monitoringi

[bookmark: _Toc20307161]PREDELAVE STROJNE OPREME TURBINE IN POMOŽNIH SISTEMOV
Projekt bo po večini zajel sekundarne sisteme iz elektro področja. Na spodaj navedeni opremi (primarnih sistemov) pa se bodo izvedle predelave strojne opreme z namenom, da se odpravijo pomanjkljivosti, ugotovljene v času dosedanjega obratovanja agregatov, in sicer:
1. Hidravlični turbinski regulator
2. Drenaža turbinskega pokrova
3. Sistem hlajenja turbine
4. Hlajenje krmilnih omar

[bookmark: _Toc20307162]ZAHTEVE ZA PROJEKTANTA
Projektant mora izvesti naslednje storitve:
1. Izdelati tehnični del razpisne[footnoteRef:1] in projektno dokumentacijo [1:  Samo Knjiga št. 2] 

2. Sodelovati pri nadzoru in koordinaciji projekta
Vse aktivnosti projekta se bodo izvajale ločeno na treh objektih DEM: HE Mariborski otok, HE Dravograd in HE Vuzenica. 
Razpisno dokumentacijo mora Projektant izdelati za tri področja aktivnosti (izvajanja) projekta (LOT-e). V ta namen bodo izvedena tri javna naročila (JN) in to za vse tri objekte hkrati:
a. LOT OPR:	dobava opreme
b. LOT DMD:	demontažna in montažna dela
c. LOT STR: 	predelave strojne opreme turbine in pomožnih sistemov
Projektno dokumentacijo (PZI, PID, NOV in drugo) mora Projektant izdelati za posamezne sklope sekundarne opreme ločeno (npr. po posameznih agregatih, po posameznih pretočnih poljih) in to vse tri objekte DEM.
[bookmark: _Toc20307163]RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Pred začetkom izdelave razpisne dokumentacije za posamezni LOT bo moral projektant z naročnikom uskladiti obsege za posamezni LOT. Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni poimenovanja posameznih LOT-ov oz. jih razdeli na manjše (večje) dele. Pri tem Naročnik ne sme imeti nobenih dodatnih finančnih obveznosti.
Razpisna dokumentacija mora biti izdelana v obliki dokumentacije za razpis oddaje del, dobav in storitev. Pri izdelavi razpisne dokumentacije in oblikovanju tehničnih zahtev je potrebno upoštevati Zakon o javnem naročanju.
Naročnik bo izdelal dokument: Knjiga št. 1	 Navodila ponudnikom 
Projektant bo izdelal dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisno dokumentacijo) v naslednjem obsegu :
Knjiga št. 2  Tehnične specifikacije in tehnične pogoje ugotavljanja sposobnosti:
a. Uvod
b. Splošne tehnične zahteve
c. Posebne tehnične zahteve
d. Zahteve za zagotovitev kvalitete
e. Zahteve za dokumentacijo
f. Specifikacija zahtevane opreme in storitev
g. Priloge
Dokumenti razpisne dokumentacije morajo biti zapisani v slovenskem jeziku ločeni po LOT-ih v tri črkovnem delovnem poimenovanju, kot sledi.
1. LOT OPR: 	Dobava vse opreme, izvedba storitev, vezanih na dobavljeno opremo (izdelava tovarniške dokumentacije, strokovna pomoč projektantom in drugim izvajalcem, nadzor nad montažo, preizkušanje – FAT/SAT, šolanje osebja, izdelava zaključne dokumentacije – PID/NOV). Razpisna dokumentacija bo izdelana istočasno za vso opremo in storitve dobaviteljev sekundarnih sistemov za vse sklope vseh treh HE s strokovnih področij: turbin, monitoringov vibracij in opletov, vzbujalnih sistemov, električnih zaščit generatorjev in stikališč, opreme sistemov vodenja vseh sklopov HE, opreme izmenične in enosmerne LP HE idr..

2. LOT DMD:	De-montažna in montažna dela (demontaža opreme, izdelava kabelskih tras, polaganje in priključevanje kablov, dobava in montaža opreme, sodelovanje pri preizkušanjih vse opreme z drugimi izvajalci in izvajalci investitorja, usklajevanje in izdelava podlog za dokumentacijo PID)

3. LOT STR: 	Dobava, demontaža in montaža opreme za predelave strojne opreme, ki bo zajel dobave in storitve najmanj za:
a. zamenjava tlačnih relejev tlačne naprave, 
b. zamenjava povratnih filtrov regulacijskega olja, 
c. sprememba načina doziranja zraka in olja v varnostni tlačni sistem, 
d. vgradnja EMV v dovode merilnikov nečistoč in vlage olja, 
e. vgradnja hlajenja elektro omar, 
f. vgradnja novih lovilnikov olj, 
g. vgradnja merilnikov pretoka odpadnih hladilnih in drenažnih vod agregata,
h. zamenjava kapilarnih termometrov turbinskih ležajev s PTE sondami. 

OPOMBA: Z LOT STR bo moral Projektant projektno dokumentacijo izbranega izvajalca (za LOT STR) ustrezno vključiti v njegov obseg projektne dokumentacije oz. ustrezno temu dopolniti obstoječo PID dokumentacijo (projektanta IBE), ki se nahaja na posamezni elektrarni. Vse predelave in spremembe v kosovnicah bo moral Projektant vrisati v obstoječe risbe v zahtevani obliki datotek (*pdf) in dopolniti obstoječa navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV).
Projektant je dolžan v razpisni dokumentaciji za posamezne LOT-e natančno specificirati potreben obseg tovarniške in ostale dokumentacije, ki jo je dolžan izdelati izvajalec oz. dobavitelj posameznega LOT-a. Razpisna dokumentacija mora biti predana naročniku v pregled vsaj 30 dni pred končnim rokom oddaje le-te in mora biti usklajena s terminskim planom izvajanja del.
[bookmark: _Toc20307164]PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Obsega izdelavo projektne dokumentacije PZI (Projekt za izvedbo), PID (Projekt izvedenih del) in NOV (Navodila za obratovanje in vzdrževanje) in druge dokumentacije po strokovnih področjih prenove (večinoma za elektro in strojno področje). Projektna dokumentacija mora biti izdelana s sodobnimi orodji projektiranja. Projektant mora slediti oz. upoštevati:
1. Projektna dokumentacija mora biti sestavljena iz naslednjih segmentov /dokumentov /map: dispozicija opreme v prostoru, blok sheme, razporeditev opreme v omarah (izgledi/postavitev opreme, tokovne sheme, priključne letve, kabelske povezave, popis kablov in popis opreme v odvisnosti od namembnosti).
2. Zasnova PZI oz. PID dokumentacije mora slediti potrebam Naročnika, da bo v celoti nadomestila obstoječo izvedbeno dokumentacijo oz. da bo (ostali) del dokumentacije integriran v novi PID (predvsem za tisto opremo, ki se ne bo zamenjala).
3. Dokumentacija PZI mora smiselno povezati vse sklope sekundarnih sistemov v funkcionalne celote z vseh nivojev izvajanja tehnoloških procesov HE.
4. Za izdelavo dokumentacije PID bo naročnik posredoval Projektantu izvod PZI z vrisanimi spremembami, potrjenimi s strani nadzora in vse potrebne podloge strokovnega nadzora o izvajanju del, s katerimi bodo dokumentirane spremembe in dopolnitve PZI - Projektant mora tudi lastne spremembe PZI vnesti v PID.
5. Projektant mora uporabiti sodobna računalniško podprta orodja za preslikovanje in (d)orisovanje dokumentov. 
6. Dokumentacija NOV mora biti redakcijsko kompletirana dokumentacija posameznih dobaviteljev v ustrezne mape. Izdelana mora biti na osnovi tehnične dokumentacije, ki jo bo Projektant prejel od naročnika oz. jo bodo dostavili dobavitelji sklopov opreme in izvajalci posameznih del. Projektant jo mora povezati v celoto tako, da bodo NOV predstavljala enotno oz. celovito navodilo za uporabo (delovanje) in vzdrževanje sistemov in naprav iz obsega projekta.
7. Projektna dokumentacija mora zajeti vse stroke projekta kot je zahtevano, in sicer s področij strok Naročnika: elektro, informatika in strojno.
8. Projektant bo izdelal in predal naročniku nadgrajen BIM model vseh treh HE (BIM modele v LOD 200 prejme od Naročnika po podpisu pogodbe) v *.IFC formatu oziroma v formatu, (dwg, rvt itd.), ter vso ostalo dokumentacijo v elektronski obliki v izvornih formatih, kot so word, excel, ACAD, itd.
9. Vsa dokumentacija, ko gre za izdelavo čistopisa kompletne dokumentacije, mora biti izdelana in predana naročniku v 6 (šestih) izvodih. Ista dokumentacija mora biti predana tudi v elektronski obliki na enem elektronskem mediju (CD, DVD ali podobno).  
OPOMBA: Varnostni načrt bo izdelal Naročnik v skladu  z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. Projektant bo moral naročniku predati vso dokumentacijo in informacije, ki jih poseduje za izdelavo varnostnega načrta.
Posamezne mape projektne dokumentacije (PZI, PID in NOV) morajo zajeti naslednje sekundarne sisteme HE (ločeno za vsako HE):
[bookmark: _Toc20307165]PODROČJE ELEKTRO IN INFORMATIKA
1. Dokumentacija (mape) za izdelavo omar - brez 110kV
2. Dokumentacija (mape) za izdelavo omar - 110kV
3. Dokumentacija (mape) Agregat 1
4. Dokumentacija (mape) Agregat 2
5. Dokumentacija (mape) Agregat 3
6. Dokumentacija (mape) Pretočna Polja
7. Dokumentacija (mape) Skupne naprave
8. Dokumentacija (mape) SN stikališče
9. Dokumentacija (mape) VN stikališče
10. Dokumentacija (mape) LP AC 0,4kV
11. Dokumentacija (mape) LP NEPR 220V AC/DC
12. Dokumentacija (mape) EMC in ozemljitve
13. Dokumentacija (mape) komunikacijskih povezav
14. Dokumentacija (mape) Števčni sistem HE
15. Dokumentacija (mape) kabelskih tras
[bookmark: _Toc20307166]STROJNO PODROČJE
PZI dokumentacija:
1. Novelirane sheme pomožnih sistemov 
2. Dispozicijske risbe opreme, kjer bodo izvedene predelave 
3. Sezname opreme, označene v skladu s tehničnimi standardi HSE
OPOMBA: Dokumentacija PZI bo priložena k projektu za razpis za LOT STR in je ne bo potrebno posebej predajati Naročniku. 

PID dokumentacija:
1. Novelirane mape obstoječe PID dokumentacije Naročnika (od projektanta IBE), in sicer: 
	Oznaka mape
	Ime mape

	H1*-M8S01
	Tehnični opis turbinske opreme

	H1*-M8S02
	Sheme delovanja

	H1*1M8S01
	Dispozicije strojne in elektro opreme agregata 1

	H1*1M8S02
	Cevovodni razvodi, kovinske konstrukcije in betonirani deli agregata 1

	H1*1M8S03
	Sistem stisnjenega zraka agregata 1

	H1*1M8S04
	Drenažni sistem agregata 1

	H1*2M8S01
	Dispozicije strojne in elektro opreme agregata 2

	H1*2M8S02
	Kovinske konstrukcije in betonirani deli agregata 2

	H1*2M8S03
	Sistem stisnjenega zraka agregata 2

	H1*2M8S04
	Drenažni sistem agregata 2

	H1*3M8S01
	Dispozicije strojne in elektro opreme agregata 3

	H1*3M8S02
	Kovinske konstrukcije in betonirani deli agregata 3

	H1*3M8S03
	Sistem stisnjenega zraka agregata 3

	H1*3M8S04
	Drenažni sistem agregata 3

	H1DRZM8S01
	Sistem stisnjenega zraka elektrarne

	H1**ZM8S01
	Sistem stisnjenega zraka in drenaža kontrolnega hodnika elektrarne

	H1DRVM8S01
	Sistem oskrbe turbinskih tesnilk s tehnološko vodo



* manjkajoča oznaka mape je za elektrarne Dravograd (DR), Vuzenica (VZ) in Mariborski otok (MO)
** manjkajoča oznaka mape je za elektrarni Vuzenica (VZ) in Mariborski otok (MO)
[bookmark: _Toc20307167]SODELOVANJE PRI NADZORU IN KOORDINACIJI PROJEKTA
Zahtevani obseg storitev je sledeč, v oklepajih je ocena časa (kvota ur) izvajanja storitev:
1. Pojasnjevanje projektnih rešitev Naročniku, dobaviteljem in izvajalcem (kvota 250 ur)
2. Sodelovanje pri tovarniških prevzemih (kvota 30 ur)
3. Sodelovanje pri prevzemnih preizkusih na objektu (kvota 30 ur)
4. Sodelovanje z nadzorom Naročnika (kvota 50 ur)
5. Sodelovanje pri zagonskih preizkusih (kvota 70 ur)
6. Sodelovanje na koordinacijskih sestankih z izvajalci (kvota 70 ur)
Projektantski nadzor se bo opravljal na poziv Naročnika oziroma vodje projekta DEM in se obračunal po dejansko opravljenem številu ur v skladu s pogodbeno kvoto ur.
[bookmark: _Toc20307168]OSTALE ZAHTEVE ZA PROJEKTANTA
[bookmark: _Toc20307169]SODELOVANJE S PREDSTAVNIKI INVESTITORJA
Investitor bo s svojim pooblaščenim izvajalcem (Inženir) izdelal Knjige št. 1 razpisnih dokumentacij z navodili ponudnikom in listami cen. Projektant se bo zato moral uskladiti tako z Inženirjem kot tudi drugimi predstavniki investitorja (npr. z nadzorniki del).
[bookmark: _Toc20307170]POGODBENI ROKI
Storitve se bodo izvajale v skladu s priloženim terminskim planom izvajanja projekta (predvidoma med leti 2020 in 2024).
[bookmark: _Toc20307171]PRILOGE
Sestavni del projektne naloge so naslednje priloge:
1. Enopolne sheme vseh treh HE
2. Terminski plan izvajanja projekta
OPOMBA: Točen terminski plan izvajanja del bo usklajen v sodelovanju med Investitorjem in Projektantom v 15 dneh od dneva veljavnosti pogodbe.
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