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[bookmark: _Toc69210101]UVOD
Na hidroelektrarni HE Mariborski otok je za gašenje požara v prostoru energetskih transformatorjev nameščena stabilna gasilna naprava z gasilnim sistemom s plinastim gasilom (C02). Obstoječa gasilna naprava je bila nameščena v začetku devetdesetih let.	
Zaradi incidenta, ki se je zgodil 22.9.2017, ko je prišlo do mehanske sprožitve izpusta plina CO2 iz stabilne gasilne naprave za gašenje transformatorjev na HE Mariborski otok ob vzdrževanju, in s tem do življenjske nevarnosti za ljudi, je bilo sprejeto, da se izvede ukrep za odpravo te nevarnosti.
Namen in cilj investicije je zagotovitev varnega obratovanja in vzdrževanja HE Mariborski otok za ljudi. 
Za odpravo nevarnosti bo sistem gašenja predelan tako, da bo namesto obstoječega plina uporabljen drug gasilni medij, ki ne predstavlja nevarnosti za življenje ljudi. 
Po izvedeni strokovni presoji (EKOsystem d.o.o.; 0182-12-20 SPPV; december 2020) je bilo ugotovljeno, da smo kot lastnik oz. uporabnik zavezani za navedeni sistem aktivne požarne zaščite in da se le-ta lahko zamenja za ustrezen novejši avtomatski gasilni sistem z drugim plinastim gasilom (npr. Novec 1230, ki ne škoduje uporabnikom v primeru proženja), za kar smo se tudi odločili.
[bookmark: _Toc69210102]OSNOVNE TEHNIČNE KARAKTERISTIKE
Obravnavana prostora transformatorske energetske naprave 1 in transformatorske energetske naprave 2 se nahajata v kletnih prostorih znotraj objekta Hidroelektrarne Mariborski otok. Na osnovi gradbenega dovoljenja iz leta 1995 je bila HE Mariborski otok obnovljena in v sklopu projekta prenove sta se takrat tudi zamenjala obstoječa transformatorja in vgradila dva nova transformatorja 1 in 2. Transformatorska prostora 1 in 2 sta ščitena z gasilnim sistemom s plinastim gasilom (CO2).

Klasifikacija CC-SI:
· 23020 – Elektrarne in drugi energetski objekti.

Prostor Transformator 1:
· moč transformatorja: 60 MVA,
· leto izdelave: 1995,
· serijska številka: 69714,
· masa transformatorskega olja 13,5 ton.
· velikost prostora: 1520m3

Prostor Transformator 2:
· moč transformatorja: 60 MVA,
· leto izdelave: 1996,
· serijska številka: 69715,
· masa transformatorskega olja 13,5 ton.
· velikost prostora: 1516m3

Vgrajeni gasilni sistem s plinastim gasilom (CO2):
· sektor gašenja: Trafo 1 (transformator 1) in
· sektor gašenja: Trafo 2 (transformator 2)
· računska vrednost CO2 za posamezen sektor gašenja je 2700kg (90 jeklenk po 30kg)
[bookmark: _Toc69210103][bookmark: _Hlk58238358]TEHNIČNI OPIS NOVEGA GASILNEGA SISTEMA
Za zamenjavo obstoječega sistema gašenja s plinom CO2 v dveh transformatorskih prostorih na objektu HE Mariborski otok je predviden gasilni sistem NOVEC 1230. 
Sistem naj bo zasnovan tako, da je potrebna količina gasila predvidena za eno gasilno cono, saj sta prostora volumsko identična. V primeru požara v eni izmed omenjenih gasilni con, se naj gasilo dovede v cono preko dveh izmed štirih sekcijskih ventilov. Ker je volumen gasilne cone večji kot so običajni volumni gasilnih con ščiteni z Novec gasilom, se predvidi gasilni sistem kot npr: ADS Novec proizvajalca Kidde. Glavna prednost omenjenega sistema je v dodatnih jeklenkah z dušikom (potisni plin), ki zagotavljajo, da se gasilo dovede v gasilno cono v času 10 sekund, kot to predvideva standard SIST EN 15004-2. Predvidena koncentracija gasila znaša 6,8%. 
Za gasilni sistem je predvidena nova požarna centrala z dvema gasilnima moduloma, ki se preko mrežne povezave poveže z obstoječo hišno centralo. Za hitrejšo zaznavo požara se poleg obstoječih termičnih javljalnikov predvidijo novi optični dimni javljalniki. Obstoječa kontrola odprtosti vrat se preveže na novo centralo. Namen kontrole odprtosti vrat je onemogočanje gašenja v primeru, da so katerakoli od vrat odprta. 
Ker so v prostorih vgrajena okna, stene pa zidane, se zaradi nadtlaka in podtlaka, ki nastane med gašenjem, predvidi predelava oken s kovinskim okvirjem. S tem zagotovimo, da steklo med gašenjem ne bi počilo, hkrati pa ohranimo prvotno funkcijo oken, to je prezračevanje. S predelavo oken tudi odpade potreba po vgradnji razbremenilnih loput. 

[bookmark: _Toc69210104]OBSEG DOBAV IN STORITEV
Izvajalec mora pred izdelavo in dobavo elementov zbrati podatke o obstoječih prostorih, energetskih napravah (transformatorjih) in obstoječim vgrajenim gasilnim sistemom, ter obstoječim sistemom javljanja požara. 
[bookmark: _Hlk71805388]Izvajalec mora izdelati projekt izvedbe, obstoječo gasilno napravo demontirati in ustrezno ekološko odstraniti ter namestiti novo. Ponudnik naj v ponudbeni ceni demontaže obstoječe opreme upošteva tudi ceno odstranitve/odprodaje opreme.
Natančen obseg dobav in storitev je razviden iz popisa del oz. ponudbenega predračuna.
Izvajalec mora izdelati in naročniku predati dokumentacijo, ki je razvidna iz točke 6.

[bookmark: _Toc69210105]SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI
Pri izpolnjevanju določil po tem razpisu mora Izvajalec pri dobavah, delu, konstrukcijah, materialih, montaži in preizkušanjih upoštevati vse zakone, odredbe, uredbe, pravilnike in pripadajoče standarde veljavne v Republiki Sloveniji.

[bookmark: _Toc69210106]Pregledi preiskusi in prevzemi v tovarni in na terenu
Izvajalec del je dolžan predstavniku Naročnika omogočati  preglede in prevzeme materiala, opreme ter storitev v času proizvodnje, montaže in poskusnega obratovanja, z namenom dokazovanja ustreznosti opreme in storitev predpisom, standardom ter izvedbeni tehnični dokumentaciji. 

Prisotnost Naročnika pri pregledu, preizkusu ali prevzemu materiala, opreme in storitev ne odvezuje Izvajalca od njegove odgovornosti za pravilno funkcionalnost naprave.

Izvajalec del je dolžan v okviru svojega obsega del izvesti vse preizkuse, preglede in prevzeme za opremo, ki je v njegovem obsegu dobave. V ta namen bo moral izvajalec del Naročniku predložiti program pregledov in prevzemov  za izdelavo opreme v tovarni Izvajalca del ter posebej program pregledov in prevzemov za dela, ki se bodo izvajala na terenu.

Merilna oprema in stroški pregledov so v obsegu Izvajalca del.

Naročnik lahko zahteva dodatne preizkuse brez predhodne obrazložitve. 

Za vsak izveden preizkus, meritev ali prevzem je izvajalec del dolžan izdelati poročilo. 

Če po izvedenih preizkusih katerekoli opreme nadzornik Naročnika odloči, da je takšna oprema ali njen del pomanjkljiv, ali ni v skladu s temi tehničnimi pogoji, lahko omenjeno opremo ali njen del nadzornik zavrne. O tem v primernem času pisno obvesti Izvajalca del in navede vzroke zavrnitve.


[bookmark: _Toc69210107]DOKUMENTACIJA
Dokumentacija ob ponudbi:
Tehnični opis ponujenega sistema
Izpolnjena tabela tehničnih podatkov
Prospektni material ponujene opreme

Dokumentacija ob izvedbi:
V obseg Izvajalca del po tem razpisu je vključena izdelava oz. predložitev naslednje dokumentacije:
Projekt PZI elektro
Projekt PID elektro
Projekt PZI strojni
Projekt PID strojni
Predložitev certifikatov za cevi, fitinge, držala
Predložitev izjave oz. zapisnika o opravljenem tlačnem preizkusu in izpihu
Izračun pretoka plina za gasilno cono 
[bookmark: _Hlk71805437]Navodila za uporabo in vzdrževanje
Program pregledov, preizkusov in prevzemov v tovarni in na terenu,
Delavniške risbe za nove dele
[bookmark: _Hlk71805453]Potrdilo o ekološki odstranitvi obstoječe naprave, evidenčni listi

Vsa tehnična dokumentacija mora biti izdelana v skladu z internimi tehničnimi standardi TS HSE in navodili za izdelavo projektne in ostale tehnične dokumentacije št. 150551-BA00-CVO-3320.

Vsi dokumenti morajo nositi identifikacijsko številko/oznako skladno s KKS HSE - TS ter s klasifikacijo, ki jo bosta uskladila Izvajalec in Naročnik.
V času sklepanja pogodbe bo Izvajalec prejel 1 izvod veljavnega sistema označevanja in detajlna navodila za uporabo.
Pri pripravi dokumentacije naj bo uporabljena naslednja programska oprema:
Ofice 2010 ali novejši,
Autodesk Autocad 2011 ali novejši,
Izvajalec je dolžan projektiranje inštalacij v objektu izvesti z BIM pristopom na obstoječem modelu, stopnja detailiranja za PZI naj bo vsaj LOD300, format naj bo RVT (Revit) ali vsaj IFC (odprti format).
Izvajalec je dolžan izdelano tehnično dokumentacijo pred končno predajo Naročniku poslati v pregled v elektronski ali pisni obliki dokumenta.
Naročnik bo prejeto dokumentacijo pregledal in v roku 5 dni Izvajalca obvestil o eventualnih pripombah. 
Po uskladitvi pripomb Izvajalec pošlje Naročniku končno dokumentacijo za izvedbo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.

Pregled dokumentacije  Izvajalca ne odvezuje od njegove odgovornosti do upoštevanja stroke in veljavne  zakonodaje, kakor tudi ne od odgovornosti za pravilno delovanje vgrajene nove in obnovljene opreme obratovalne zapornice.

Pregled dokumentacije s strani Naročnika pomeni, da je Naročnik preveril samo skladnost predlaganih rešitev Izvajalca z zahtevami razpisne dokumentacije in ostalih pogodbenih določil.
[bookmark: _Toc69210108]RAZNO
[bookmark: _Toc69210109]Ogled kraja izvajanja naročila
Naročnik bo ponudnikom omogočil neobvezen ogled kraja izvajanja naročila.
Ponudniki, ki si želijo ogledati lokacije, se morajo za ogled predhodno dogovoriti s kontaktno osebo naročnika.
Kontaktna oseba naročnika je: Darinko Stich, darinko.stich@dem.si, dosegljiv na tel. št.: 02 3005 270 med delavniki od 8.00 do 15.00 ure

[bookmark: _Toc69210110]Rok Izvedbe
Izvajalec bo pričel z izvedbo del po sklenitvi pogodbe in vse s pogodbo dogovorjene obveznosti vključno s predajo dokumentacije zaključil do 31.12.2021. 

[bookmark: _Toc69210111]Priloge:
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